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Résumé 

La ville de Danville a mandaté COPERNIC pour réaliser l’analyse de vulnérabilité du prélèvement d’eau de 

surface de la ville de Danville dans la rivière Danville, conformément au Guide de réalisation des analyses 

de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec (MELCC, 2018). 

Les aires de protection ont été déterminées grâce aux données d’hydrologie et de topographie disponibles 

provenant de systèmes d’informations géographiques. 

Le niveau de vulnérabilité du prélèvement d’eau en rivière a été déterminé en analysant les données de 

qualité d’eau d’une période de 5 années consécutives, soit 2018 à 2022. Pour l’indicateur de vulnérabilité 

physique du site de prélèvement et l’indicateur de vulnérabilité aux substances organiques, le niveau de 

vulnérabilité retenu est élevé. Pour l’indicateur de vulnérabilité aux substances inorganiques, ce dernier a 

été classé moyen en raison du taux de Baryum. Les autres indicateurs de vulnérabilité d’eau ont été classés 

comme étant faible. 

Un inventaire des activités anthropiques et des évènements potentiels pouvant affecter la qualité et la 

quantité d’eau de la rivière a été réalisé dans les 3 aires de protection. Les activités agricoles, les eaux 

usées domestiques, les eaux de drainage d’une surface imperméable industrielle, les eaux de lixiviat et de 

ruissellement provenant du site d'enfouissement et les activités industrielles, sont les principales sources 

de contamination potentielles. 

L’affectation du territoire pour l’aire de protection éloignée, donc pour le bassin versant de la rivière 

Danville en amont du prélèvement d’eau en rivière, a été analysée et les activités permises ont été 

recensées afin d’évaluer les risques. 

Mis à part la présence d’azote ammoniacale dans l’eau de la rivière à certains moments de l’année et la 

sédimentation due à l’érosion des haldes minières, les causes probables des problèmes avérés soulevés 

par les indicateurs de vulnérabilité sont de causes naturelles. 
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0. Mise en contexte 
COPERNIC a été mandaté, le 12 septembre 2022, par la Ville de Danville, pour réaliser un rapport dans le 

cadre de l’analyse de la vulnérabilité de sa source d’eau de surface destinée à l’alimentation en eau 

potable.  

Ce rapport contient : la caractérisation du prélèvement d’eau, les résultats de l’inventaire des activités 

anthropiques et de l’évaluation des menaces qu’elles représentent, les résultats de l’inventaire des 

événements potentiels et de l’évaluation des menaces qu’ils représentent, les résultats de l’inventaire des 

affectations du territoire et l’identification des causes probables des problèmes avérés soulevés par les 

indicateurs de vulnérabilité ayant un niveau moyen ou élevé.  

Ce rapport a été réalisé en suivant le Guide de réalisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements climatiques (MELCC 2018).  

1. Caractérisation du prélèvement d’eau 

1.1. Description du site de prélèvement et de l’installation de production 

d’eau potable 

1.1.1.  Description du site de prélèvement 

La ville de Danville s’approvisionne en eau potable depuis la rivière Danville. Au site de prélèvement, la 

largeur de la rivière est approximativement 24 mètres. Elle ne possède qu’un seul prélèvement utilisé en 

permanence. Il est localisé au centre de la rivière (Degrés décimaux 45,76186445, -72,02075080). 

L’installation de prélèvement est située en milieu forestier, à l’extérieur du périmètre urbain de Danville. 
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1.1.2. Description de l’installation de production d’eau potable 

Concernant les quantités moyennes d'eau acheminées, l’hiver, la moyenne est d’environ 500 à 525 mètres 

cube par jour. L’été, c’est en moyenne 600 à 650 mètres cube par jour.  Lors de canicule ou lorsque les 

gens remplissent leur piscine en début d’été, la quantité d’eau acheminée peut atteindre jusqu’à 800 

mètres cube par jour.  Dans des situations exceptionnelles comme lors du nettoyage de réseau en ouvrant 

des bornes-fontaines, la quantité d’eau acheminée peut atteindre 1100 mètres cube par jour.  

Les trois principaux défis rencontrés lors de l’opération sont de maintenir une qualité d’eau en tout temps, 

de procéder à l’entretien régulier des appareils, équipements qui opèrent le traitement de l’eau et 

effectuer une amélioration continue des procédés.  

Pour ce qui est des défis dû aux installations elles-mêmes, il y a l’âge du réseau. Certaines conduites sont 

vieilles et occasionnent des bris n’étant pas nécessairement détectables. Ces bris peuvent arriver 

particulièrement l’hiver. De plus, les conduites en fonte présentent des traces de rouille, ce qui donne une 

coloration occasionnelle à l’eau. Enfin, certaines parties du réseau sont non-bouclées, ce qui apporte une 

stagnation d’eau en bout de réseau. Et lorsque l’eau stagne trop longtemps, le chlore présent diminue. 

Concernant les avis d’ébullition, ces dernières sont principalement émises lorsqu’une conduite d’eau 

potable est défectueuse. Cela s’explique par le fait que lorsque la conduite sera démontée et remise en 

place, des contaminants extérieurs seront susceptibles d’entrer dans la conduite. De plus, il est 

théoriquement possible de faire bouillir l’eau s’il y a absence ou baisse de chlore (minimum est de 0.30 

mg/l) à la sortie de l’usine de filtration. Cependant, ce deuxième scénario n’arrive que très rarement, voir 

jamais. 

Par le fait que l’eau de la municipalité de Danville soit puisée directement dans un cours d’eau, cette 

dernière nécessite une plus grande quantité de produits pour son traitement. Cela s’explique par les 

variations de débits causées par les épisodes de pluies et la fonte des neiges au printemps. 

Le réservoir Lodge sert de réserve incendie et sert à alimenter en eau potable un secteur près du réservoir. 

Le réservoir sert aussi à fournir de l’eau à l’ensemble de la ville occasionnellement lorsque les pompes de 

l’usine de filtration doivent être mise à l’arrêt pour différentes raisons. 

Le service d’eau potable est utilisé par 679 propriétaires. 

Les étapes de traitements de l’eau réalisées à l’usine de filtration sont expliquées ci-dessous : 

Au départ, l’eau se situe dans un puits d’eau brute près de la rivière et est pompée dans un décanteur, de 

type ultra-pulsator. Au décanteur, le sulfate ferrique est injecté dans la conduite qui achemine l’eau vers 

le décanteur et plus loin dans la conduite, les produits chimiques tel que de la soude caustique et le 

polymère sont injectés avant que l’eau entre dans le décanteur. 

Par la suite, l’eau descend par gravité à peu près également répartie dans trois filtres au sable. Mais avant 

que l’eau n’entre dans les filtres, on y injecte du chlore (gazeux) qu’on appelle interchloration. Le chlore 

est injecté dans les trois déversoirs des trois filtres. 
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Finalement, lorsque l’eau sort des trois filtres, elle va directement dans la réserve d’eau potable. On injecte 

au tout début de la réserve du polyphosphate de zinc, qui sert à prévenir la corrosion des conduites 

d’aqueduc. 

 

Les produits chimiques utilisés pour ces étapes de traitement sont respectivement : 

Sulfate ferrique= Sert à regrouper les particules de faible diamètre dans l’eau de la rivière dont on veut se 

débarrasser. 

1- Le polymère (cationique)  

Sert à regrouper en un floc décantable les amas de particules formées par le sulfate 

ferrique. 

2- La soude caustique 

Sert à remonter le PH de l’eau pour qu’il soit dans les normes. Car le sulfate ferrique est 

un produit acide qui abaisse le Ph de l’eau. Ceci sert à faire respecter les valeurs de ph de 

l’eau établi selon le règlement sur la qualité de l’eau potable, soit un ph de 6.5 à 8.5. 

3- Le polyphosphate de zinc 

Sert à prévenir la corrosion du réseau. Ce produit va aussi servir à lier une partie du  

 manganèse et aussi à réduire les trialométhanes, un sous-produit du chlore qu’on  

 veut éliminer. 

4- Le chlore gazeux  

Sert à éliminer les bactéries, virus et autres micro-organismes indésirables dans l’eau pour 

la consommation et sert également à l’oxyadation du manganèse à l’étape 

d’interchloration. Le but d’enlèvement du manganèse est de limiter la couleur orange qui 

peut se former dans le réseau d’aqueduc. 
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1.2. Plan de localisation des aires de protection du prélèvement d’eau 

Le site de prélèvement comprend trois aires de protection : immédiate, intermédiaire et éloignée.  

D’abord, la carte 1 ci-dessous montre l’aire de protection immédiate, représentée en hachures rouges. 

Elle est délimitée par les eaux de surface de la rivière Danville et ses tributaires depuis 50 mètres en aval 

jusqu’à 500 mètres en amont du site de prélèvement, ainsi que par une bande de terre de 10 mètres de 

chaque côté de la rivière. L’aire de protection immédiate ne touche qu’à la ville de Danville. 

 

 
Carte 1 : Aire de protection immédiate du prélèvement d’eau dans la rivière Danville 
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La carte 2 montre la délimitation de l’aire de protection intermédiaire, en hachures orange. Celle-ci 

correspond à une zone incluant les eaux de surfaces de la rivière Danville, et tous leurs tributaires, ainsi 

qu’une bande de terre 120 mètres de chaque côté du cours d’eau. L’aire de protection intermédiaire quant 

à elle, couvre une partie des villes de Danville et de Val-des-Sources. 

  
Carte 2: Aire de protection intermédiaire du prélèvement en rivière 
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La carte 3 présente l’aire de protection éloignée, délimitée en hachures jaunes. Cette aire correspond au 

bassin versant de la rivière Danville en amont du site de prélèvement. L’aire de protection éloignée touche 

aux municipalités suivantes : Danville, Val-des-Sources Saint-Claude, Wotton, ainsi que Saint-Georges-de-

Windsor. 

 

 
Carte 3 : Aire de protection éloignée du prélèvement d’eau en rivière 
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1.3. Niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées 

Les niveaux de vulnérabilité obtenus pour chacun des six indicateurs de vulnérabilité des eaux de surfaces 

du prélèvement d’eau dans la rivière Danville X0008336-1 sont présentés dans le tableau 1. Le niveau de 

vulnérabilité le plus élevé a été obtenu pour l’indicateur « Vulnérabilité physique du site de prélèvement 

(A) » en raison du nombre significatif d’événements répertoriés au cours des dernières années. 

Tableau 1: Méthode utilisée pour déterminer le niveau de vulnérabilité, niveaux de vulnérabilité obtenus et retenus 
par méthode et justification des résultats pour les 6 indicateurs de vulnérabilité du prélèvement d’eau dans la 
rivière Danville 

Nom de l'indicateur évalué Méthode 
Niveau de 

vulnérabilit
é obtenu 

Justification du résultat 

Niveau 
de 

vulnéra
bilité 

retenu 
(le plus 
élevé) 

Vulnérabilité physique du site 
de prélèvement (A) Méthode 1  Élevé 

Plus d’un événement naturel ou d’origine anthropique a 
affecté l’intégrité physique du site de prélèvement entre 
2017 et 2022.  

Vulnérabilité aux 
microorganismes (B) Méthode 1 Faible 

Médiane est inférieure à 15 UFC/100 ml (UFC/100 ml) et 
le 95e percentile est inférieur à 150 UFC/100 ml (56,9 
UFC/100 ml).  

Vulnérabilité aux matières 
fertilisantes (C) Méthode 1 Faible 

Concentration moyenne de phosphore totale dans l’eau 
brute est inférieure à 30 µg/L (13,46).  

Vulnérabilité aux matières 
fertilisantes (C) Méthode 2  Faible 

 Aucun événement associé à des proliférations d’algues, 
de cyanobactéries ou de plantes aquatiques ainsi qu’à 
des hausses suspectées ou mesurées d’azote 
ammoniacal.  

Vulnérabilité à la turbidité (D) Méthode 1 Faible 
Le 99e percentile des données d’eau brute recueillies est 
inférieur à 100 UTN (0,835 UTN).  

Vulnérabilité aux substances 
inorganiques (E) Méthode 1 Moyen 

Certains résultats de baryum correspondent à 20% de la 
norme applicable. X 

Vulnérabilité aux substances 
organiques (F) Méthode 2  Élevé 

Plus de 50% de la superficie de l’air de protection 
intermédiaire correspond à des secteurs d’activité 
industrielle, commerciale ou agricole.  

 

Selon les données hydrologiques actuelles, les données de qualité d’eau et les observations des 

responsables du prélèvement d’eau, la localisation du prélèvement d’eau ne ferait pas sorte que le 

prélèvement serait affecté par la dynamique fluviale de la rivière Danville.  
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2. Résultats de l’inventaire des activités anthropiques et de l’évaluation des 

menaces qu’elles représentent 

2.1. Généralités 

Pour l’ensemble des aires de protection du prélèvement d’eau dans la rivière Danville, l’inventaire des 

activités anthropiques a été réalisé à l’aide de la base de données des Codes d’utilisation des biens-fonds 

(CUBF) du territoire des villes de Danville et Val-des-Sources, ainsi que des municipalités de Wotton, Saint-

Georges-de-Windsor et Saint-Claude. La localisation bâtiments et activités a été comparée aux aires de 

protection. D’autres données tirées du Système d’aide à la gestion des opérations (SAGO) ont également 

été utilisées pour cartographier les activités anthropiques polluantes. Leur évaluation est réalisée en trois 

étapes: 

• Évaluation de la gravité des conséquences 

• Estimation de la fréquence ou de la probabilité 

• Détermination du potentiel de risque. 

Ces critères sont basés sur le Guide de réalisation des analyses de vulnérabilité des sources destinées à 

l’alimentation en eau potable au Québec (MELCC, 2018). 

 

2.2. Activités anthropiques et menaces qu’elles représentent pour les puits  

Plusieurs activités anthropiques susceptibles d’affecter la qualité d’eau du prélèvement ont été 

inventoriées dans l’aire de protection intermédiaire du prélèvement d’eau dans la rivière Danville. On 

remarque également que le réseau routier pavé traverse à de nombreux endroits l’aire de protection 

intermédiaire. Ces croisements sont des points de pollution ponctuelle de substances inorganiques et de 

sédiments.  

Sur l’ensemble des aires de protection du prélèvement d’eau, un seul puits actif à grand volume, soit plus 

de 379 m³ d’eau par jour, est présent. Ce dernier se trouve sur l’aire de protection éloignée (Latitude : 

45,748397 / Longitude :-71,961757). Il s’agit du rabattement de la nappe et du lavage d'agrégats par 

l’entreprise 9190-4805 Québec Inc. Carrière Mine Jeffrey, lot 7D, rang 4. 

Aucune activité anthropique, tirée du CUBF, n’a été inventoriée dans l’aire de protection immédiate du 

prélèvement d’eau en rivière. La carte 4 montre les utilisations du territoire autour du prélèvement d’eau 

dans la rivière Danville.  

 

Par télédétection, il est possible de constater que les haldes minières se trouvant à Val-des-Sources 

subissent de l’érosion, plus précisément du ravinement. Un ravinement est l'érosion soudaine d'un sol 

mou ou d'autres surfaces de support par un courant d'eau, qui survient généralement lors d'une forte 
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averse de pluie, ou d'autres inondations1. Il est donc possible de penser que leur proximité de la rivière 

Danville, la présence des haldes minière ait un impact sur l’eau. 

 

 

 
1 https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/6107/ravinement 

https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/6107/ravinement
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Carte 4 : Utilisation du territoire dans l’aire de protection éloignée du site de prélèvement 

Les données d’analyse de l’utilisation du territoire, montrée à la carte 4, montrent que la majorité des 

aires de protection du prélèvement d’eau est occupée par un couvert forestier ou agricole. Au niveau de 

l’occupation forestière, cette dernière couvre près de 44% de l’aire de protection éloignée, soit environ 

30,69 km2. Pour ce qui est de l’activité agricole, celle-ci occupe environ 38% de l’aire de protection 

éloignée, soit 26,24 km2. En plus faible proportion se trouvent les milieux humides à près de 7% de la 

superficie couverte par l’aire de protection éloignée, soit 5,12 km2. Tout comme les milieux humides, 

l’activité anthropique couvre également environ 7% de l’aire de protection éloignée, soit 4,81 km2. Enfin, 

les milieux aquatiques, la coupe et la régénération occupent ensemble près de 4% de l’aire de protection 

éloignée et composent ensemble 4 km2. 

 

La carte 5 présente les activités anthropiques de l’aire de protection intermédiaire. Les données tirées de 

la base de données des lieux d’interventions du SAGO extraite du portail cartographique du portail des 

connaissances sur l’eau. 
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Plusieurs activités anthropiques susceptibles d’affecter la qualité d’eau du prélèvement ont été 

inventoriées dans l’aire de protection intermédiaire du prélèvement d’eau dans la rivière Danville. On y 

retrouve surtout des résidences, des lieux d’élevages d’animaux et des lieux d’exploitation des ressources 

dans la bande de terre de 120 mètres des tributaires de la rivière Danville. On remarque également que le 

réseau routier pavé traverse à de nombreux endroits l’aire de protection intermédiaire. Ces croisements 

sont des points de pollution ponctuelle de substances inorganiques et de sédiments. 

 

 

Carte 5 : Activités anthropiques dans l’aire de protection intermédiaire du site de prélèvement 
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Le tableau 2 présente les activités anthropiques inventoriées et leur risque associé dans les aires de protection du prélèvement d’eau dans la 

rivière Danville. 

Tableau 2 : Activités anthropiques et risque associé du prélèvement d’eau X0008336 

Nom de l'activité anthropique Description de l'activité anthropique Code CUBF 
Nom du 
CUBF 

Aire de protection dans 
laquelle est réalisée l'activité 

Contaminant ou groupe de 
contaminants considéré 

Potentiel 
de 

risque 
obtenu 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 
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Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1000 Logement 
Aire de protection intermédiaire 

(portion au-delà de l’aire de 
protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Élevé 
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Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1100 
Chalet ou 
maison de 
villégiature 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1212 
Roulotte 

résidentielle 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1990 
Autres 

immeubles 
résidentiels 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1990 
Autres 

immeubles 
résidentiels 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1990 
Autres 

immeubles 
résidentiels 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1990 
Autres 

immeubles 
résidentiels 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1990 
Autres 

immeubles 
résidentiels 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1990 
Autres 

immeubles 
résidentiels 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 
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Des installations septiques de résidences ou de 
bâtiments non desservis par un réseau d’égout 

Rejet d'eaux usées domestiques non traitées 
dans le réseau hydrographique 

1990 
Autres 

immeubles 
résidentiels 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B), Matières 
fertilisantes (ind.C), Turbidité (ind.D), 

Substances inorganiques (ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Élevé 

Industrie minière 
Les eaux de drainage d’une surface 

imperméable industrielle 
3699 

Industrie de 
tous les 
autres 

produits 
minéraux 

non 
métalliques 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Turbidité (ind.D) 
Substances inorganiques (ind.E) 
Substances organiques (ind.F) 

Élevé 

Usine d'asphalte 
Exploitation d'une carrière et fabrication 

d'asphalte 
3791 

Industrie de 
la 

fabrication 
de 

mélanges 
d'asphaltag

e et de 
pavés 

d'asphalte 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Turbidité (ind. D) 
Substances organiques (ind.F) 

Très élevé 

L'application de phytocides le long d'un corridor de 
transport routier 

Épandage de pesticides 4550 
Voie 

publique 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Élevé 

L'application de phytocides le long d'un corridor de 
transport routier 

Épandage de pesticides 4550 
Voie 

publique 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Élevé 

L'application de phytocides le long d'un corridor de 
transport routier 

Épandage de pesticides 4550 
Voie 

publique 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Élevé 

Petit barrage 
Retenue des eaux de surface pour usages 

récréatifs et de villégiature 
4835 Barrage 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Vulnérabilité physique (A) Faible 

Industrie agroalimentaire 
Lieu de transformation alimentaire associé à 

un lieu d'élevage bovin 
5147 

Vente en 
gros de 

viandes et 
de produits 
de la viande 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Microorganismes (ind.B) 
Matières fertilisantes (ind.C) 

Moyen 

Un secteur commercial et les activités attenantes 
Garage de réparation de voiture avec 

déversement de petite quantité 
d'hydrocarbure 

6411 

Service de 
réparation 

d’automobil
es (garage) 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Substances  
organiques (ind. F) 

Moyen 

Un secteur commercial et les activités attenantes 
Garage de réparation de voiture avec 

déversement de petite quantité 
d'hydrocarbure 

6411 

Service de 
réparation 

d’automobil
es (garage) 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Substances  
organiques (ind. F) 

Moyen 
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Un secteur commercial et les activités attenantes 
Garage de réparation de voiture avec 

déversement de petite quantité 
d'hydrocarbure 

6411 

Service de 
réparation 

d’automobil
es (garage) 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Substances  
organiques (ind. F) 

Moyen 

Un secteur commercial et les activités attenantes 
Garage de réparation de voiture avec 

manutention de petits réservoirs 
d'hydrocarbure 

6413 

Service de 
débosselag

e et de 
peinture 

d’automobil
es 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Substances  
organiques (ind. F) 

Moyen 

Un pâturage, une cour d'exercice ou une zone 
extérieure de confinement d'animaux sauvages 

Présences de grandes quantités matières 
fécales au sol 

8122 
Élevage de 

bovins 
laitiers 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B) 
Matières fertilisantes (ind.C) 

Élevé 

Un pâturage, une cour d'exercice ou une zone 
extérieure de confinement d'animaux sauvages 

Présences de grandes quantités matières 
fécales au sol 

8123 
Élevage de 

porcs 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind.B) 
Matières fertilisantes (ind.C) 

Élevé 

Une culture agricole intensive 

Épandage de fumier 
Épandage d'engrais minéral 

Ruissellement de l'eau de pluie 
Épandage de pesticides 

8199 
Autres 

activités 
agricoles 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind. B) 
Matières fertilisantes (ind.C) 

Turbidité (ind. D) 
Substances organiques (ind.F) 

Très élevé 

Une culture agricole intensive 

Épandage de fumier 
Épandage d'engrais minéral 

Ruissellement de l'eau de pluie 
Épandage de pesticides 

8199 
Autres 

activités 
agricoles 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind. B) 
Matières fertilisantes (ind.C) 

Turbidité (ind. D) 
Substances organiques (ind.F) 

Très élevé 

Stockage de résidus miniers 
Rejet d'eau et eaux de ruissellement 

provenant de résidus miniers 
8519 

Extraction 
d’autres 
minerais 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Substances inorganiques (ind. E) Élevé 

Site d'enfouissement sanitaire de la MRC des Sources 
Eaux de lixiviat et de ruissellement provenant 

du site d'enfouissement 
4854 

Enfouissem
ent sanitaire 

Aire de protection éloignée 
(portion au-delà de l'aire de 
protection intermédiaire) 

Microorganismes (ind. B) 
Substances inorganiques (E) 
Substances organiques (F) 

Élevé 

Lutte chimique contre les infestations d'insectes dans 
une forêt 

Épandage de pesticides 9100 

Espace de 
terrain non 
aménagé et 

non 
exploité 
(excluant 

l'exploitatio
n non 

commercial
e de la 
forêt) 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Très élevé 

Lutte chimique contre les infestations d'insectes dans 
une forêt 

Épandage de pesticides 9100 

Espace de 
terrain non 
aménagé et 

non 
exploité 
(excluant 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Très élevé 
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l'exploitatio
n non 

commercial
e de la 
forêt) 

Lutte chimique contre les infestations d'insectes dans 
une forêt 

Épandage de pesticides 9100 

Espace de 
terrain non 
aménagé et 

non 
exploité 
(excluant 

l'exploitatio
n non 

commercial
e de la 
forêt) 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Très élevé 

Lutte chimique contre les infestations d'insectes dans 
une forêt 

Épandage de pesticides 9100 

Espace de 
terrain non 
aménagé et 

non 
exploité 
(excluant 

l'exploitatio
n non 

commercial
e de la 
forêt) 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Très élevé 

Lutte chimique contre les infestations d'insectes dans 
une forêt 

Épandage de pesticides 9100 

Espace de 
terrain non 
aménagé et 

non 
exploité 
(excluant 

l'exploitatio
n non 

commercial
e de la 
forêt) 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Très élevé 

Lutte chimique contre les infestations d'insectes dans 
une forêt 

Épandage de pesticides 9100 

Espace de 
terrain non 
aménagé et 

non 
exploité 
(excluant 

l'exploitatio
n non 

commercial

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 
Substances organiques (ind.F) Très élevé 
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e de la 
forêt) 

La réalisation de pratiques culturales sans mesure de 
protection 

Épandage de fumier 
Épandage d'engrais minéral 

Ruissellement de l'eau de pluie 
Épandage de pesticides 

9220 

Exploitation 
non 

commercial
e de la forêt 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind. B) 
Matières fertilisantes (ind.C) 

Turbidité (ind. D) 
Substances organiques (ind.F) 

Très élevé 

La réalisation de pratiques culturales sans mesure de 
protection 

Épandage de fumier 
Épandage d'engrais minéral 

Ruissellement de l'eau de pluie 
Épandage de pesticides 

9220 

Exploitation 
non 

commercial
e de la forêt 

Aire de protection intermédiaire 
(portion au-delà de l’aire de 

protection immédiate) 

Microorganismes (ind. B) 
Matières fertilisantes (ind.C) 

Turbidité (ind. D) 
Substances organiques (ind.F) 

Très élevé 

 

18 types d’activité anthropique ont été inventoriés dans l’aire de protection intermédiaire. Parmi les différentes activités anthropiques présentes 

dans la zone à l’étude, les logements représentent une proportion de près de 29%. Les chalets et maisons de villégiatures représentent quant à 

elles 14% des activités anthropiques, les autres immeubles résidentiels 12% et les espaces de terrain non aménagé et non exploité 10%. Ensemble, 

les 14 autres types d’activités anthropiques représentent près de 34% des activités présentent sur le territoire à l’étude. Concernant le potentiel 

de risque des activités anthropique, environ 71% d’entre elles présentent un risque élevé et près de 19% d’entre elles représentent un risque très 

élevé. Au total, à l’intérieur de l’aire de protection intermédiaire se retrouvent 50 activités anthropiques. C’est 10% des activités anthropiques se 

trouvant dans l’ensemble des aires de protection. 

Concernant les activités anthropiques se trouvant à l’intérieur de l’aire de protection éloignée (portion au-delà de l’aire de protection 

intermédiaire), ces derniers sont constitués à près de 59% résidentiels. Ces derniers s’étendent sur une superficie touchant à cinq municipalités. 

Au total, à l’intérieur de l’aire de protection éloignée se retrouvent 500 activités anthropiques, soit 90% des activités anthropiques se trouvant 

dans l’ensemble des aires de protection. 
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3. Résultats de l’inventaire des évènements potentiels et de l’évaluation des menaces qu’ils représentent 

3.1. Généralités 

Les événements potentiels associés aux activités anthropiques peuvent être regroupés en deux grandes catégories : la pollution diffuse et la 

contamination ponctuelle causée par des déversements. 

3.2. Évènements potentiels et menaces qu’ils représentent  

Aucun événement potentiel lié aux activités anthropiques dans les 3 aires de protection des puits alimentant le prélèvement d’eau ne serait 

susceptible d’affecter significativement la quantité d’eau du prélèvement.  

Dans l’aire de protection immédiate du prélèvement d’eau en rivière, un accident routier sur le pont du chemin Pinacle pourrait compromettre la 

qualité de l’eau si des substances contaminantes sont rejetées dans le milieu aquatique. Le pont du chemin Pinacle se trouve à près de 400 mètres 

en amont de l’aire de protection immédiate. 

Dans l’aire de protection intermédiaire du prélèvement d’eau en rivière, plusieurs événements potentiels pourraient affecter la qualité de l’eau. 

Les principaux événements sont des bris d’installations sanitaires, déversements de substances contaminantes causés par des accidents routiers 

et des bris de véhicules et de réservoir. 

Le tableau 3 présente le résultat de l’inventaire des événements potentiels associés aux activités anthropiques inventoriées et leur risque associé. 

Tableau 3: Événements potentiels et risque associé 

Nom de 
l'événement 

potentiel 

Nom de l'activité 
anthropique 

associée à 
l'événement 

potentiel 

Description de 
l'activité 

anthropique 
associée à 

l'événement 
potentiel 

Code CUBF de 
l'activité 

anthropique 
Nom du CUBF 

Aire de 
protection 

dans laquelle 
est réalisée 

l'activité 

Contaminant ou 
groupe de 

contaminants 
considéré 

Potentiel de 
risque 
obtenu 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 
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Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

Faible 
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(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 
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Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1000 Logement 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

Faible 
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(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1100 
Chalet ou maison de 

villégiature 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1212 
Roulotte 

résidentielle 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1990 
Autres immeubles 

résidentiels 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1990 
Autres immeubles 

résidentiels 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1990 
Autres immeubles 

résidentiels 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1990 
Autres immeubles 

résidentiels 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1990 
Autres immeubles 

résidentiels 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 
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Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1990 
Autres immeubles 

résidentiels 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Bris du système de 
collecte des eaux usées 

Des installations 
septiques de résidences 

ou de bâtiments non 
desservis par un réseau 

d’égout 

Rejet d'eaux usées 
domestiques non 

traitées dans le réseau 
hydrographique 

1990 
Autres immeubles 

résidentiels 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Faible 

Déversement majeur dû 
à un bris d'équipement 

ou de réservoir 
Industrie minière 

Les eaux de drainage 
d’une surface 
imperméable 
industrielle 

3699 

Industrie de tous les 
autres produits 
minéraux non 
métalliques 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Turbidité (ind.D) Moyen 

Déversement majeur dû 
à un bris d'équipement 

ou de réservoir 
Usine d'asphalte 

Exploitation d'une 
carrière et fabrication 

d'asphalte 
3791 

Industrie de la 
fabrication de 

mélanges 
d'asphaltage et de 
pavés d'asphalte 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Turbidité (ind. D) Moyen 

Déversement majeur 
et/ou feu/explosion de 

véhicule 

L'application de 
phytocides le long d'un 
corridor de transport 

routier 

Épandage de pesticides 4550 Voie publique 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Déversement majeur 
et/ou feu/explosion de 

véhicule 

L'application de 
phytocides le long d'un 
corridor de transport 

routier 

Épandage de pesticides 4550 Voie publique 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Déversement majeur 
et/ou feu/explosion de 

véhicule 

L'application de 
phytocides le long d'un 
corridor de transport 

routier 

Épandage de pesticides 4550 Voie publique 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Bris du barrage 
provoquant une 

augmentation rapide du 
débit créant érosion de 
rive et lessivage des sols 

Petit barrage 

Retenue des eaux de 
surface pour usages 

récréatifs et de 
villégiature 

4835 Barrage 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Vulnérabilité physique (A) Très faible 

Déversement de 
matières organiques 

Industrie 
agroalimentaire 

Lieu de transformation 
alimentaire associé à un 

lieu d'élevage bovin 
5147 

Vente en gros de 
viandes et de 
produits de la 

viande 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Microorganismes (ind.B) Faible 
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Déversement 
d'hydrocarbures 

Un secteur commercial 
et les activités 

attenantes 

Garage de réparation 
de voiture avec 

déversement de petite 
quantité 

d'hydrocarbure 

6411 

Service de 
réparation 

d’automobiles 
(garage) 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Substances Faible 

Déversement 
d'hydrocarbures 

Un secteur commercial 
et les activités 

attenantes 

Garage de réparation 
de voiture avec 

déversement de petite 
quantité 

d'hydrocarbure 

6411 

Service de 
réparation 

d’automobiles 
(garage) 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Substances Faible 

Déversement 
d'hydrocarbures 

Un secteur commercial 
et les activités 

attenantes 

Garage de réparation 
de voiture avec 

déversement de petite 
quantité 

d'hydrocarbure 

6411 

Service de 
réparation 

d’automobiles 
(garage) 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Substances Faible 

Déversement 
d'hydrocarbures 

Un secteur commercial 
et les activités 

attenantes 

Garage de réparation 
de voiture avec 

manutention de petits 
réservoirs 

d'hydrocarbure 

6413 

Service de 
débosselage et de 

peinture 
d’automobiles 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Substances Faible 

Déversement de 
produits chimiques 

(fertilisants, fumiers, 
pesticides, 

hydrocarbures) 

Lieu où la machinerie 
agricole est 

fréquemment utilisée 
ou stationnée  

Déversement 
d'hydrocarbure 

8122 
Élevage de bovins 

laitiers 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Déversement de 
produits chimiques 

(fertilisants, fumiers, 
pesticides, 

hydrocarbures) 

Lieu où la machinerie 
agricole est 

fréquemment utilisée 
ou stationnée  

Déversement 
d'hydrocarbure 

8123 Élevage de porcs 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Déversement de 
produits chimiques 

(fertilisants, fumiers, 
pesticides, 

hydrocarbures) 

Lieu où la machinerie 
agricole est 

fréquemment utilisée 
ou stationnée  

Déversement 
d'hydrocarbure 

8199 
Autres activités 

agricoles 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Déversement de 
produits chimiques 

(fertilisants, fumiers, 
pesticides, 

hydrocarbures) 

Lieu où la machinerie 
agricole est 

fréquemment utilisée 
ou stationnée  

Déversement 
d'hydrocarbure 

8199 
Autres activités 

agricoles 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Déversement majeur et 
feu 

Stockage de résidus 
miniers 

Rejet d'eau et eaux de 
ruissellement 

provenant de résidus 
miniers 

8519 
Extraction d’autres 

minerais 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Substances inorganiques 
(ind. E) 

Faible 
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Déversement majeur et 
feu 

Site d'enfouissement 
sanitaire de la MRC des 

Sources 

Eaux de lixiviat et de 
ruissellement 

provenant du site 
d'enfouissement 

4854 
Enfouissement 

sanitaire 

Aire de protection 
éloignée (portion 

au-delà de l'aire de 
protection 

intermédiaire) 

Microorganismes (ind. B) Faible 

Bris d'installation 
sanitaire 

Résidence secondaire 
Installation sanitaire de 
résidence secondaire 

9100 

Espace de terrain 
non aménagé et 

non exploité 
(Excluant 

l'exploitation non 
commerciale de la 

forêt) 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Moyen 

Bris d'installation 
sanitaire 

Résidence secondaire 
Installation sanitaire de 
résidence secondaire 

9100 

Espace de terrain 
non aménagé et 

non exploité 
(Excluant 

l'exploitation non 
commerciale de la 

forêt) 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Moyen 

Bris d'installation 
sanitaire 

Résidence secondaire 
Installation sanitaire de 
résidence secondaire 

9100 

Espace de terrain 
non aménagé et 

non exploité 
(Excluant 

l'exploitation non 
commerciale de la 

forêt) 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Moyen 

Bris d'installation 
sanitaire 

Résidence secondaire 
Installation sanitaire de 
résidence secondaire 

9100 

Espace de terrain 
non aménagé et 

non exploité 
(Excluant 

l'exploitation non 
commerciale de la 

forêt) 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Moyen 

Bris d'installation 
sanitaire 

Résidence secondaire 
Installation sanitaire de 
résidence secondaire 

9100 

Espace de terrain 
non aménagé et 

non exploité 
(Excluant 

l'exploitation non 
commerciale de la 

forêt) 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Moyen 

Bris d'installation 
sanitaire 

Résidence secondaire 
Installation sanitaire de 
résidence secondaire 

9100 

Espace de terrain 
non aménagé et 

non exploité 
(Excluant 

l'exploitation non 
commerciale de la 

forêt) 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Microorganismes (ind.B), 
Matières fertilisantes 

(ind.C), Turbidité (ind.D), 
Substances inorganiques 

(ind.E), Substances 
organiques (ind.F) 

Moyen 
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Déversement 
d'hydrocarbure et de 

produit chimique 

Lieu où la machinerie 
forestière est 

fréquemment utilisée 
ou stationnée  

Déversement 
d'hydrocarbures 

9220 
Exploitation non 

commerciale de la 
forêt 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

Déversement 
d'hydrocarbure et de 

produit chimique 

Lieu où la machinerie 
forestière est 

fréquemment utilisée 
ou stationnée  

Déversement 
d'hydrocarbures 

9220 
Exploitation non 

commerciale de la 
forêt 

Aire de protection 
intermédiaire 

(portion au-delà de 
l’aire de protection 

immédiate) 

Substances organiques 
(ind.F) 

Moyen 

 

Concernant le potentiel de risque des évènements potentiels, approximativement 69% d’entre elles présentent un risque faible, près de 29% 

d’entre elles représentent un risque moyen. Le reste des évènements potentiels présentent un risque très faible. 

 

4. Résultats de l’inventaire des affectations du territoire 
Plusieurs affectations du territoire des MRC dans lesquelles les aires de protection sont situées permettent l’établissement d’activités anthropiques 

pouvant représenter un risque sur la quantité et la qualité de l’eau du prélèvement d’eau X0008336-1. L’aire de protection éloignée touche à 2 

MRC dans une seule région administrative, soit la MRC des sources et la MRC de Val-Saint-François dans la région de l’Estrie. Le tableau 4 présente 

les activités à risque autorisées selon les affectations du territoire retrouvées dans l’aire de protection éloignée. Cette aire de protection touche à 

deux MRC, soit la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François. 
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Tableau 4: Activités à risque autorisées et de protection selon les affectations du territoire 

Nom de 
l'affectation 

Aire ou combinaison 
d'aires de protection que 

touche l'affectation 

Affectation représentant 
un risque ou contribuant à 

la protection 

Nom de l'activité 
anthropique permise 

représentant un risque 

Description de la nature et de 
l'ampleur du risque associé à 
l'activité anthropique permise 

Agricole Toutes les aires de protection Affectation représentant un risque 
culture du sol, d'élevage et de 

foresterie, construction à des fins 
résidentielles 

Risque faible de contamination par des 
substances fertilisantes et des 

microorganismes présents dans un lieu 
d'élevage, une terre en culture. 

Risque faible de contamination au site de 
prélèvement par des substances organiques 

provenant de la machinerie agricole 

Agroforestière 
Aires de protection intermédiaire et 
éloignée (à l’exclusion de l’aire de 

protection immédiate) 
Affectation représentant un risque 

agriculture extensive, par des massifs 
forestiers voués à l’aménagement 

forestier, à l’exploitation d’érablières 
acéricoles et aux autres usages 
associés aux milieux forestiers, 

demeurent voués à la culture du sol 
et à l’élevage, construction 

résidentielle 

Risque faible de contamination par des 
substances organiques provenant de la 

machinerie agricole et/ou forestière 

Industrielle 
Aires de protection éloignée (à 

l’exclusion de l’aire de protection 
intermédiaire et immédiate) 

Affectation représentant un risque 

Usages industriels à portée régionale 
ainsi qu’aux activités para-

commerciales et commerciales 
générant de grands volumes de 

marchandises 

Risque moyen de contamination par des 
substances organique et inorganiques 
provenant des activités industrielles et 

minières à proximité de l'aire de protection 
éloignée et par des feux ou déversements 

accidentels de produits chimiques 

Villégiature 
Aire de protection intermédiaire (à 
l’exclusion de l’aire de protection 

immédiate) 
Affectation représentant un risque résidentielle 

Risque faible de contamination par des 
microorganismes, des substances 

fertilisantes et des substances organiques 
provenant des eaux usées d'installation 

septique et des eaux usées d'activités de 
réparation de voiture 

Agroforestière (Dynamique) 
Aire de protection éloignée (à 

l’exclusion de l’aire de protection 
intermédiaire et immédiate) 

Affectation représentant un risque 

agriculture extensive, par des massifs 
forestiers voués à l’aménagement 

forestier, à l’exploitation d’érablières 
acéricoles et aux autres usages 
associés aux milieux forestiers, 

demeurent voués à la culture du sol 
et à l’élevage, construction 

résidentielle 

Risque faible de contamination par des 
substances organiques provenant de la 
machinerie agricole et/ou forestière et 

provenant de feux ou déversements 
accidentels de produits chimiques 
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Les projets de développement pouvant le plus affecter la qualité ou la quantité d’eau des puits sont l’exploitation minière et l’implantation 

d’industries dans les différentes aires de protection. À l’intérieur de la zone à l’étude, il y a cinq types d’affectation du territoire : agricole, 

villégiature, industrielle, agroforestière et agroforestière dynamique. Parmi ces dernières, aucune n’est susceptible de protéger la qualité de l’eau. 
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5. Identification des causes probables des problèmes avérés soulevés par les indicateurs de vulnérabilité 

ayant un niveau moyen ou élevé 
plusieurs problèmes et activités anthropiques peuvent apporter des matières fertilisantes dans les eaux de surfaces. En général, il s’agit d’eau de 

ruissellement à proximité d’activités agricoles ou d’eau de rejets d’installation sanitaires. Des événements de causes naturelles peuvent également 

contaminer les eaux prélevées pour l’alimentation en eau potable.  

Le tableau 5 présente certaines activités anthropiques et causes naturelles pouvant expliquer la présence de matière en suspension et de matières 

fertilisantes dans l’eau brute du prélèvement d’eau. 

Tableau 5: Causes probables aux problèmes avérés pour la présence de matière fertilisante et de matières en suspension dans l’eau brute 

Identification du 
problème avéré 

Indicateur de 
vulnérabilité auquel 

ce problème est 
associé 

Indication des 
causes 

Type de 
cause 

Description de la cause 

Aire ou 
combinaison 

d'aires de 
protection 

où est située 
la cause 

Présence dans 
l'inventaire des 

activités 
anthropiques 

Obstruction lente par les 
sédiments de la conduite 

d’eau brute qui 
achemine l’eau vers le 

décanteur 

Vulnérabilité physique 
du site de prélèvement 

(A) 

Matières en 
suspension 

présentes dans 
l'eau 

Naturelle 

Lors d'événement de crue, par 
l'imperméabilisation des sols et une gestion 

déficiente de l'eau de pluie et de 
ruissellement, la quantité de matière en 
suspension augmente grandement. Ces 

sédiments s'accumulent dans l'installation 
de prélèvement et provoque petit à petit le 

colmatage et l'obstruction de la crépine 

Aires de 
protection 

immédiate et 
intermédiaire. 

Non 

Présence de frasil (slush) 
dans la rivière durant 

l'hiver 

Vulnérabilité physique 
du site de prélèvement 

(A) 

Conditions 
météorologiques 

Naturelle 

La présence de frasil (slush) occasionne une 
à deux fois par hiver un blocage des 

conduites qui acheminent l’eau de la rivière 
vers le puits d’eau brute. 

Aires de 
protection 

immédiate et 
intermédiaire 

Non 
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Présence de feuilles 
mortes dans la rivière 

durant l’automne 

Vulnérabilité physique 
du site de prélèvement 

(A) 

Présence de 
peuplements 
forestiers de 

feuillus en amont 
du prélèvement 

Naturelle 
La présence de feuilles à l’automne peut 
bloquer les crépines des pompes d’eau 

brute et donc réduire le débit des pompes. 

Aires de 
protection 

immédiate et 
intermédiaire 

Non 

Décomposition des 
feuilles accumulées au 

site de prélèvement 
dans la rivière durant 

l’automne 

Vulnérabilité aux 
substances organiques 

(F) 

Présence de 
peuplements 
forestiers de 

feuillus en amont 
du prélèvement 

Naturelle 

Par la présence de peuplement forestier de 
type feuillu, il arrive parfois l’automne que 

l’eau ait une senteur légèrement 
nauséabonde due à la présence de feuilles 
qui tombent dans la rivière. C’est dû à la 

présence de substance appelée géosmine. 

Aires de 
protection 

immédiate et 
intermédiaire 

Non 

Présence d’ammoniaque 
dans l’eau de la rivière 

Vulnérabilité aux 
substances inorganiques 

(E) 

Précence 
d'ammoniaque 

dans l'eau 
Anthropique 

Dans les eaux naturelles, l'azote ammoniacal 
provient principalement du lessivage des 
terres agricoles ainsi que des eaux usées 

d'origine municipale et industrielle. 

Aires de 
protection 

immédiate et 
intermédiaire 

Non 
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6. Conclusion et recommandations 
La ville de Danville s’approvisionne en eau potable depuis la rivière Danville. Elle ne possède qu’un seul 

prélèvement utilisé en permanence. Il est localisé au centre de la rivière (Degrés décimaux 45,76186445, 

-72,02075080). L’installation de prélèvement est située en milieu forestier, à l’extérieur du périmètre 

urbain de Danville. L’aire de protection immédiate ne touche qu’à la municipalité de Danville. L’aire de 

protection intermédiaire quant à elle touche à la municipalité de Danville, mais également à la municipalité 

de Val-des-sources. L’aire de protection éloignée touche à la municipalité de Danville, Val-des-Sources 

Saint-Claude, Wotton, ainsi que Saint-Georges-de-Windsor. Par le fait même, l’aire de protection éloignée 

touche à deux MRC, soit la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François. La majorité du territoire 

couvert par l’aire de protection éloignée est occupée par un couvert forestier et une activité agricole. 

Aucune activité anthropique, tirée du CUBF n’a été inventoriée dans l’aire de protection immédiate. Au 

niveau des activités anthropiques de l’aire de protection intermédiaire, ces dernières représentent un 

risque élevé à 71% et un risque très élevé à 19%. Pour ce qui est des activités anthropiques de l’aire de 

protection éloignée, ces dernières représentent 90% de l’ensemble des activités anthropiques se trouvant 

dans l’ensemble des aires de protection. Concernant le potentiel de risque des évènements potentiels, 

approximativement 69% d’entre elles présentent un risque faible, près de 29% d’entre elles représentent 

un risque moyen. Dans l’aire de protection immédiate du prélèvement d’eau en rivière, un accident routier 

sur le pont du chemin Pinacle pourrait compromettre la qualité de l’eau si des substances contaminantes 

sont rejetées dans le milieu aquatique. À l’intérieur de la zone à l’étude, il y a cinq types d’affectation du 

territoire : agricole, villégiature, industrielle, agroforestière et agroforestière dynamique. La majorité des 

causes probables des problèmes avérés soulevés par les indicateurs de vulnérabilité sont de causes 

naturelles. Il est important de noter que le rapport fut réalisé avec les données qui nous étaient accessibles 

au moment de la rédaction. 

 

6.1. Recommandations 
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